SIMAB Sotning & Brandskydd AB Tjansteanteckning brandskyddskontroll

Sotarhuset enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
Vevaxelgatan 28 kommunicering enligt 25 § forvaltningslagen (2017:900).
21 2 41 Ma|m0 Datum Diarienummer
2026-10-14 723413.2-2376912-1-1
Utfardare Adressat
SIMAB ##Svensson Maria & Sand Erik
Sotarhuset
Systratorpsvagen 6 Trastvagen 2
352 46 Vaxjo 352 42 Vaxjo
0470-106 88
Fastighet
Fastighetsbeteckning Agare Brukare/Innehavare
Héasthoven 2 ##Svensson Maria & Sand Erik ##Svensson Maria & Sand Erik
Fastighetsadress
f:ﬁiﬂlflfge“ 13 Trastvagen 2 Trastvagen 2
2026-10-08 352 42 Vaxjo 352 42 Vaxjo
Kontrollobjekt
Varmeanlaggning
Objekttyp Fabrikat/modell Vaning Utrymme
Oppen spis Murad Bottenvaning Hall
Brénsleslag Kontrollfrist Senast sotad
Ved 312 veckor
Rok-/avgaskanal
Typ Fabrikat/modell Benamning

Tegel

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okular kontroll [ ] Tathetsprovning [_| Temperaturmétning [_] Tryckmétning [ Annat

Utlatande

Brandskyddskontrollen ar utférd med noteringar enligt tabell nedan. Noteringarna kan féranleda vidare utredning
och kan komma att resultera i ett férelaggande.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska agare eller nyttjanderattshavare till byggnader
eller andra anlaggningar i skalig omfattning halla utrustning for slackning av brand och livrdddning vid brand eller
annan olycka och i 6vrigt vidta de atgarder som behdvs for att férhindra brand och fér att hindra och begransa
skador till foljd av brand. Den som utfér brandskyddskontroll har ratt att fa tilltrade till fastigheten enligt LSO 3 kap.
5 §. Syftet med denna tjansteanteckning ar att redovisa de omsténdigheter och forhallanden som observerades i
samband med genomfoérd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund for beddmningen om brandskyddet kan
betraktas som skaligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utférande

Brandskyddskontrollens syfte ar att upptacka fel och brister pa anlaggningen for att férebygga och begransa
skador till f6ljd av brand. Kontrollen innebar en prévning av att anlaggningens funktion och egenskaper i huvudsak
overensstammer med de krav som gallde nar anlaggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska sarskild hansyn tas till
hur brandskyddet paverkas av:

» Sotbildning och belaggningar,

» Skador och férandringar av anlaggningens tekniska utférande,

» Temperaturférhallanden,

* Tryckforhallanden och tathet, samt

* Drift och skotsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anlaggningen kontrollerats utifrdn de sakomraden som framgar av
texten ovan.




Tjansteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § férvaltningslagen (2017:900).

Datum Diarienummer

2026-10-14 723413.2-2376912-1-1

Utfardare

SIMAB
Sotarhuset
Systratorpsvagen 6
352 46 Vaxjo
0470-106 88

Kommunikation

Detta &r en tjansteanteckning fran brandskyddskontrollen som utférdes hos er enligt ovan angivet datum.
Tjansteanteckningen redovisar de omstandigheter och foérhallanden som ligger till grund for det beslut om
forelaggande som kan komma att fattas i arendet. Ni ges harmed mdéjlighet att yttra er i enlighet med 25 §
forvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara oss tillhanda senast 2026-10-18. Om inget svar inkommer
kommer drendet att avgoras pa befintligt underlag.

Vid brandskyddskontrollen framkom foljande

Position ** Avvikelse/notering Bedomning ***

1.30 Oppen spis med mycket stor eldstadséppning. Oklart om glaset |Anmarkning
pa ena sidan ar varmetaligt. Kanalen igenproppad med isolering
vid kallrashyllan.

3.90 Stopp i rokkanal Skorstenstoppen tackt med plat sa rokgaser |Anmarkning
kan inte evakueras.
5.10 Glidskydd saknas Anmarkning

Ovriga upplysningar
Oppna spisen fortsatt belagd med nyttjandeférbud, ej godkénd utan att brister atgardas och ny
brandskyddskontroll utférts med godkant resultat.

Brandskyddskontrollant
Niklas Hansson

Forklaringar till ovanstaende eventuella positioner

1,00 Eldstad 2.00 Eldningsapparat 3,00 Rok-/avgaskanal 4,00 Pannrum 5,00 Tak & uppstigning 6,00 Drift & skotsel 7,00 Ovrigt
1.10 Avstand till brannbart 2,10 Flamévervakning 3,10 Avstand till brannbart 4,10 Brandteknisk klass 5,10 Tilltrade till tak 6,10 Eldningsteknik 7,10 Ovrigt
1.20 Luckor 2,20 Skydd mot tillbakabrand | 3,20 Omslutningsvéagg 4,20 Golvbelaggning 5,20 Tilltrade till skorsten 6,20 Branslehantering

1,30 Foérbranning/konvekt. 2,30 Avstand till brannbart 3,30 Skiljevaggar 4,30 Ovrigt 5,30 Arbetsplan 6,30 Restprodukter

1,40 Forbindelsekanal 2.40 Ovrigt 3,50 Schakt 5,40 Takbelagggning 6,40 Medgivande om

1.50 Reglerutrustning 3,60 rékgasflakt 5,50 Ovrigt 2?5%”%‘;’2'9‘

1,60 Eldstadsplan 3,70 Insatsror/foder

1,70 Forbranningsluft. 3,80 Sotbelaggning

1,80 Sotbeldggning 3,90 Ovrigt

1.90 Ovrigt

* Brandskyddskontrollen har utforts i enlighet med Myndigheten for samhallsskydd och beredskaps foreskrifter och allménna rad (MSBFS 2014:6) rérande brandskyddskontrollen, vilket
innebar

att anlaggningen huvudsakligen kontrolleras okulart. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulart kan sarskild kontroll, innebarande matning/provning, behdva utforas.

Resultatet fran en sadan sarskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Forklaring till positionsnummer framgar av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt forhallande som &r av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till nagon tvingande atgérd utan ar mer av informativ karaktar.
*** Anmarkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt forhallande som ar av betydande karaktar. Sarskilt forelaggande om atgard kan komma att utfardas.




Tjansteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § férvaltningslagen (2017:900).

Datum Diarienummer

2026-10-14 723413.2-2376912-2-1
Utfardare Adressat
SIMAB ##Svensson Maria & Sand Erik
Sotarhuset
Systratorpsvagen 6 Trastvagen 2
352 46 Vaxjo 352 42 Vaxjo
0470-106 88
Fastighet
Fastighetsbeteckning Agare Brukare/Innehavare
Hasthoven 2 ##Svensson Maria & Sand Erik ##Svensson Maria & Sand Erik
Fastighetsadress
Skansvagen 13 Trastvégen 2 Trastvagen 2
2026-10-08 352 42 Vaxjo 352 42 Vaxjo
Kontrollobjekt
Varmeanlaggning
Objekttyp Fabrikat/modell Vaning Utrymme
Oppen spis Murad Bottenvaning Vardagsrum
Brénsleslag Kontrollfrist Senast sotad
Ved 156 veckor
Rok-/avgaskanal
Typ Fabrikat/modell Benamning
Tegel Murad tegelskorsten Helsten x Halvsten

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okular kontroll [ ] Tathetsprovning [_| Temperaturmétning [_] Tryckmétning [ Annat

Utlatande

Brandskyddskontrollen ar utférd med noteringar enligt tabell nedan. Noteringarna kan féranleda vidare utredning
och kan komma att resultera i ett férelaggande.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska agare eller nyttjanderattshavare till byggnader
eller andra anlaggningar i skalig omfattning halla utrustning for slackning av brand och livrdddning vid brand eller
annan olycka och i 6vrigt vidta de atgarder som behdvs for att férhindra brand och fér att hindra och begransa
skador till foljd av brand. Den som utfér brandskyddskontroll har ratt att fa tilltrade till fastigheten enligt LSO 3 kap.
5 §. Syftet med denna tjansteanteckning ar att redovisa de omsténdigheter och forhallanden som observerades i
samband med genomfoérd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund for beddmningen om brandskyddet kan
betraktas som skaligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utférande

Brandskyddskontrollens syfte ar att upptacka fel och brister pa anlaggningen for att férebygga och begransa
skador till f6ljd av brand. Kontrollen innebar en prévning av att anlaggningens funktion och egenskaper i huvudsak
overensstammer med de krav som gallde nar anlaggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska sarskild hansyn tas till
hur brandskyddet paverkas av:

» Sotbildning och belaggningar,

» Skador och férandringar av anlaggningens tekniska utférande,

» Temperaturférhallanden,

* Tryckforhallanden och tathet, samt

* Drift och skotsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anlaggningen kontrollerats utifrdn de sakomraden som framgar av
texten ovan.




Tjansteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § férvaltningslagen (2017:900).

Datum Diarienummer

2026-10-14 723413.2-2376912-2-1

Utfardare

SIMAB
Sotarhuset
Systratorpsvagen 6
352 46 Vaxjo
0470-106 88

Kommunikation

Detta &r en tjansteanteckning fran brandskyddskontrollen som utférdes hos er enligt ovan angivet datum.
Tjansteanteckningen redovisar de omstandigheter och foérhallanden som ligger till grund for det beslut om
forelaggande som kan komma att fattas i arendet. Ni ges harmed mdéjlighet att yttra er i enlighet med 25 §
forvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara oss tillhanda senast 2026-10-18. Om inget svar inkommer
kommer drendet att avgoras pa befintligt underlag.

Vid brandskyddskontrollen framkom foljande

Position ** Avvikelse/notering Bedomning ***
1.50 Spjall bristfalligt. Spjall sitter fast och gar inte att 6ppna. Anmarkning
5.10 Glidskydd saknas Anmarkning

Ovriga upplysningar

Brandskyddskontrollant
Niklas Hansson

Forklaringar till ovanstaende eventuella positioner

1,00 Eldstad 2.00 Eldningsapparat 3,00 Rok-/avgaskanal 4,00 Pannrum 5,00 Tak & uppstigning 6,00 Drift & skotsel 7,00 Ovrigt
1.10 Avstand till brannbart 2,10 Flamévervakning 3,10 Avstand till brannbart 4,10 Brandteknisk klass 5,10 Tilltrade till tak 6,10 Eldningsteknik 7,10 Ovrigt
1.20 Luckor 2,20 Skydd mot tillbakabrand | 3,20 Omslutningsvéagg 4,20 Golvbelaggning 5,20 Tilltrade till skorsten 6,20 Branslehantering

1,30 Foérbranning/konvekt. 2,30 Avstand till brannbart 3,30 Skiljevaggar 4,30 Ovrigt 5,30 Arbetsplan 6,30 Restprodukter

1,40 Forbindelsekanal 2.40 Ovrigt 3,50 Schakt 5,40 Takbelagggning 6,40 Medgivande om

1.50 Reglerutrustning 3,60 rékgasflakt 5,50 Ovrigt Z?S%”%‘;’E'g‘

1,60 Eldstadsplan 3,70 Insatsror/foder

1,70 Forbranningsluft. 3,80 Sotbelaggning

1,80 Sotbeldggning 3,90 Ovrigt

1.90 Ovrigt

* Brandskyddskontrollen har utforts i enlighet med Myndigheten for samhallsskydd och beredskaps foreskrifter och allménna rad (MSBFS 2014:6) rérande brandskyddskontrollen, vilket
innebar

att anlaggningen huvudsakligen kontrolleras okulart. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulart kan sarskild kontroll, innebarande matning/provning, behdva utforas.

Resultatet fran en sadan sarskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Forklaring till positionsnummer framgar av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt forhallande som &r av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till nagon tvingande atgérd utan ar mer av informativ karaktar.
*** Anmarkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt forhallande som ar av betydande karaktar. Sarskilt forelaggande om atgard kan komma att utfardas.




Tjansteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § férvaltningslagen (2017:900).

Datum Diarienummer

2026-10-14 723413.2-2376912-3-1
Utfardare Adressat
SIMAB ##Svensson Maria & Sand Erik
Sotarhuset
Systratorpsvagen 6 Trastvagen 2
352 46 Vaxjo 352 42 Vaxjo
0470-106 88
Fastighet
Fastighetsbeteckning Agare Brukare/Innehavare
Hasthoven 2 ##Svensson Maria & Sand Erik ##Svensson Maria & Sand Erik
Fastighetsadress
Skansvagen 13 Trastvégen 2 Trastvagen 2
2026-10-08 352 42 Vaxjo 352 42 Vaxjo
Kontrollobjekt
Varmeanlaggning
Objekttyp Fabrikat/modell Vaning Utrymme
Oppen spis Murad Kallarvaning Gillestuga
Brénsleslag Kontrollfrist Senast sotad
Ved 156 veckor
Rok-/avgaskanal
Typ Fabrikat/modell Benamning
Tegel Murad tegelskorsten Helsten x Halvsten

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okular kontroll [ ] Tathetsprovning [_| Temperaturmétning [_] Tryckmétning [ Annat

Utlatande

Brandskyddskontrollen ar utférd med noteringar enligt tabell nedan. Noteringarna kan féranleda vidare utredning
och kan komma att resultera i ett férelaggande.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska agare eller nyttjanderattshavare till byggnader
eller andra anlaggningar i skalig omfattning halla utrustning for slackning av brand och livrdddning vid brand eller
annan olycka och i 6vrigt vidta de atgarder som behdvs for att férhindra brand och fér att hindra och begransa
skador till foljd av brand. Den som utfér brandskyddskontroll har ratt att fa tilltrade till fastigheten enligt LSO 3 kap.
5 §. Syftet med denna tjansteanteckning ar att redovisa de omsténdigheter och forhallanden som observerades i
samband med genomfoérd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund for beddmningen om brandskyddet kan
betraktas som skaligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utférande

Brandskyddskontrollens syfte ar att upptacka fel och brister pa anlaggningen for att férebygga och begransa
skador till f6ljd av brand. Kontrollen innebar en prévning av att anlaggningens funktion och egenskaper i huvudsak
overensstammer med de krav som gallde nar anlaggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska sarskild hansyn tas till
hur brandskyddet paverkas av:

» Sotbildning och belaggningar,

» Skador och férandringar av anlaggningens tekniska utférande,

» Temperaturférhallanden,

* Tryckforhallanden och tathet, samt

* Drift och skotsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anlaggningen kontrollerats utifrdn de sakomraden som framgar av
texten ovan.




Tjansteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § férvaltningslagen (2017:900).

Datum Diarienummer

2026-10-14 723413.2-2376912-3-1

Utfardare

SIMAB
Sotarhuset
Systratorpsvagen 6
352 46 Vaxjo
0470-106 88

Kommunikation

Detta &r en tjansteanteckning fran brandskyddskontrollen som utférdes hos er enligt ovan angivet datum.
Tjansteanteckningen redovisar de omstandigheter och foérhallanden som ligger till grund for det beslut om
forelaggande som kan komma att fattas i arendet. Ni ges harmed mdéjlighet att yttra er i enlighet med 25 §
forvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara oss tillhanda senast 2026-10-18. Om inget svar inkommer
kommer drendet att avgoras pa befintligt underlag.

Vid brandskyddskontrollen framkom foljande

Position ** Avvikelse/notering Bedomning ***

1.50 Spjall bristfalligt. Spjall saknas helt. 0ppna spisen gar inte att  |Information
reglera.

5.10 Glidskydd saknas Anmarkning

Ovriga upplysningar

Brandskyddskontrollant
Niklas Hansson

Forklaringar till ovanstaende eventuella positioner

1,00 Eldstad 2.00 Eldningsapparat 3,00 Rok-/avgaskanal 4,00 Pannrum 5,00 Tak & uppstigning 6,00 Drift & skotsel 7,00 Ovrigt
1.10 Avstand till brannbart 2,10 Flamévervakning 3,10 Avstand till brannbart 4,10 Brandteknisk klass 5,10 Tilltrade till tak 6,10 Eldningsteknik 7,10 Ovrigt
1.20 Luckor 2,20 Skydd mot tillbakabrand | 3,20 Omslutningsvéagg 4,20 Golvbelaggning 5,20 Tilltrade till skorsten 6,20 Branslehantering

1,30 Foérbranning/konvekt. 2,30 Avstand till brannbart 3,30 Skiljevaggar 4,30 Ovrigt 5,30 Arbetsplan 6,30 Restprodukter

1,40 Forbindelsekanal 2.40 Ovrigt 3,50 Schakt 5,40 Takbelagggning 6,40 Medgivande om

1.50 Reglerutrustning 3,60 rékgasflakt 5,50 Ovrigt Z?S%”%‘;’E'g‘

1,60 Eldstadsplan 3,70 Insatsror/foder

1,70 Forbranningsluft. 3,80 Sotbelaggning

1,80 Sotbeldggning 3,90 Ovrigt

1.90 Ovrigt

* Brandskyddskontrollen har utforts i enlighet med Myndigheten for samhallsskydd och beredskaps foreskrifter och allménna rad (MSBFS 2014:6) rérande brandskyddskontrollen, vilket
innebar

att anlaggningen huvudsakligen kontrolleras okulart. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulart kan sarskild kontroll, innebarande matning/provning, behdva utforas.

Resultatet fran en sadan sarskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Forklaring till positionsnummer framgar av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt forhallande som &r av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till nagon tvingande atgérd utan ar mer av informativ karaktar.
*** Anmarkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt forhallande som ar av betydande karaktar. Sarskilt forelaggande om atgard kan komma att utfardas.




